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Bandejas para cables (100X500)
- Cables Potencia ventiladores Ventilador Ventilador Panel de Mensaje Variable
-CcDL cada 400 metros
- Alimentacion PMV
Cdmara de Television
cada 100 metros
Alumbrado con proyectores . Alumbrado con proyectores .
N - Anemometro cada 300 metros
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Eslacion de emergencias INSTALACION UNIDADES
- Telefono SOS VENTILADORES 30
T - o - ‘ - Dos extintores
\ - Hidrantes dos tomas 100 mm SEMAFOROS 11
| \ - Pulsador incendios PANEL DE MENSAJE VARIABLE 9
| CAMARAS CCTV 31
| ESTACION DE EMERGENCIA 15
| | DETECTORES CO 8
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